
Připojení jednofázového motoru 230V 
 

 

 

 

Schéma zapojení chod vpravo : 

 

Fáze (černý vodič) - svorka s označením V1 

Pracovní Nula (modrý vodič) – svorka s označením U2 

Uzemnění (zeleno-žlutý vodič) -  svorka označená symbolem uzemnění  
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Schéma zapojení chod vlevo : 

 

Fáze (černý vodič) - svorka s označením U1 

Pracovní Nula (modrý vodič) – svorka s označením V1 

Uzemnění (zeleno-žlutý vodič) -  svorka označená symbolem uzemnění  
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